
Devilink™ FT 
Lämmityksen kytkentäyksikön 
asennus- ja käyttöohje

Suomi



Devilink™ CC keskusyksikkö 
Yksiköstä säädät koko talon huoneiden lämmityksen

Devilink™ RS huoneanturi mittaa huoneen 
 lämpötilaa toimien myös lämpömittarina 
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1.  Applications and Functions
Devilink™ FT lämmityksen  
kytkentäyksikkö

Devilink™ FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle 
ja pois. Siihen voidaan kytkeä myös lattia-anturi, joka mit-
taa lattian lämpötilaa. Yksiköllä voidaan ohjata myös muita 
lämmönlähteitä.

Malliasennus:

ON/OFF 
kytkin

LED Paina 5 sekuntia 
asennettaessa tai 
kytkettäessä



Devilink™ RS huoneanturi mittaa huoneen 
 lämpötilaa toimien myös lämpömittarina 
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1.  Applications and Functions
Devilink™ FT lämmityksen  
kytkentäyksikkö

Devilink™ FT lämmityksen  
kytkentäyksikkö

Asennuskorkeus lattiapinnasta on 20 cm – 180 
cm noudattaen paikallisia määräyksiä.

Kosteissa tiloissa tulee huomioida IP 31 luokan 
määräykset.

Anturiyhdistelmät 
Asennettaessa Devilink™ FT kytkentäyksikköä sinun tulee 
huomioida minkä tyyppinen lämmitys on kyseessä ja mitä 
antureita tulisi käyttää. Seuraavassa kolme vaihtoehtoa:
1.  �Lattia-anturi:  

Jatkuva- tai varaavalämmitys laatta- ja kivilattioissa tiloissa 
missä halutaan tasainen lattian lämpötila. Asenna lattia-
anturi ja valitse lattia-asetukset, kun teet käyttöönottoa 
Devilink™ CC keskusyksikössä.

2.  �Lattia- ja huoneanturi:  
Hallitaksesi huoneen lämpötilaa asenna lattia- ja huone-
anturi. Valitse yhdistelmäasetukset, kun teet käyttöönottoa 
Devilink™ CC keskusyksikössä.

3.  �Ei lattia-anturia:  
Lattia-anturia ei asenneta. Käytetään patteri-, kattoläm-
mityksen ja vesikiertoisen lattialämmityksen, ym. kanssa. 
Valitse huone-asetukset, kun teet käyttöönottoa Devilink™ 
CC keskusyksikössä. 

Lattialämmityksessä tulee aina käyttää lattia-anturia ja halutes-
sasi tasaisen huonelämmön käytä myös huoneanturia. 
Jos yhdelle huonenimelle on asennettu enemmän kuin yksi 
Devilink™ FT kytkentäyksikkö, on niillä oltava sama anturi-
määritys. (Esim. kaikki FTS tyyppiä)

Älä käytä lattialämmitystä ilman lattia-anturia. 
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3. Light indications (LED)Devilink™ lämmityksen  
kytkentäyksikön asentaminen

Käyttöönotto
Katso ohjeet Devilink™ CC keskusyksikön asennus-
ohjeesta.

Devilink™ kytkentäyksikkö FT asentaminen
1.	 DevilinkTM  FT termostaattia 
asennettaessa on ensin 
irrotettava etukansi.

Irrota etukansi painamalla 
vapautuskielekettä kevyesti 
(ruuvimeisselillä) termostaatin 
alapuolelta.

Huom! Säätönuppia ei tarvitse irrottaa.

2.	 Kytke yksikkö kytkentäkaavion mukaisesti

N L NTCL
LOAD

N
LOAD

Jännite  
180-250V~

Max. kuorma 
15 A

A
nt

ur
i 

EI
 K

YT
KE

N
TÄ

Ä

N L

N: �TULEVA NOLLA

N LOAD: �KUORMAN 
NOLLA

L: TULEVA VAIHE

L LOAD: �KUORMAN 
VAIHE

NTC: NTC

15

20

25

30

35  



5

3. Light indications (LED)Devilink™ lämmityksen  
kytkentäyksikön asentaminen LED-merkkivalo:

Vihreä Valmiustila.

Punainen Lämmittää.

Vihreä vilkkuu 
nopeasti

Tiedonsiirron testaus.

Punainen vilkkuu 
nopeasti

Häiriö tiedonsiirrossa. Laite ei 
toiminnassa.

Punainen vilkkuu 
hitaasti

Anturihäiriö.

Tehdasasetusten palauttaminen Devilink™ FT
Paina virta pois (OFF) kytkimestä. Pidä ohjelmointinappia 
pohjassa samalla, kun painat virran takaisin (ON) ja pidä 
ohjelmointinappia painettuna kunnes LED valo vilkkuu 
punaista (noin 5 sekuntia).

Jätteidenkäsittelyn ohjeet
Laitteisto sisältää sellaisia elektroniikkakomponentteja, joita 
ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Palauta elektro-
niikkaromu sille kuuluvaan sähkö- ja elektroniikkaromuja 
vastaanottavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja www.elker.fi. 
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Tekniset tiedot

Käyttöjännite 180-250 VAC, 50/60 Hz

Valmiustilan vir-
rankulutus Max. 1W

Kuorma:
•  Resistiivinen
•  Induktiivinen 

230V ~ 15A / 3450W
cos  = 0,3 Max. 4A

Anturiyksikkö NTC 15kOhm / 25˚C

NTC ant. arvot:
•  0 ˚C
•  20 ˚C
•  50 ˚C

42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm

Säätöstandardi PWM

Käyttölämpötila -10˚ to +30˚C

Anturin valvontapiiri Termostaatissa on sisäänra-
kennettu valvontapiiri joka 
kytkee lämmityksen pois 
päältä jos anturipiiri katkeaa 
tai siihen tulee vika.

Siirtotaajuus 868.42MHz

Siirtotaajuus normaa-
lirakenteissa 30 m 

Siirtoteho Max. 1 mW

IP luokka 31

Mitat 85 mm x 85 mm x 21 mm



DEVI takuu

DEVI myöntää 2 vuoden takuun 
hankkimallesi Devilink™ keskusyk-
sikölle sekä Devilink™ RS ja FT yk-
siköille.

Olette hankkineet DEVI ohjausjärjes-
telmän joka tuo kotiinne hyvää läm-
pömukavuutta energiatehokkaasti.

DEVI antaa takuun kahden (2) vuo-
den ajaksi ostopäivämäärästä lähtien 
seuraavin ehdoin:

DEVI sitoutuu takuuaikana kor-
jaamaan tai toimittamaan uuden 
tuotteen asiakkaalle, kuitenkin niin, 
että tämä tapahtuu DEVIn päätök-
sellä, jos tuotteessa ilmenee mate-
riaali- tai valmistusvirhe. Muut välil-
liset korvausvaatimukset eivät kuulu 
takuun piiriin. 

Takuu on voimassa vain, jos TAKUU-
TODISTUS on asianmukaisesti täytet-
ty, yhtäpitävä ohjeiden kanssa ja vian

tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama  
henkilö.
DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka 
johtuvat vääränlaisista käyttöolo-
suhteista, joissa kytkentätyön on 
suorittanut joku muu kuin sähköalan 
ammattilainen, vika johtuu tuotteen 
virheellisestä käsittelystä, asentami-
sesta tai muusta virheestä rakenteissa 
tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja kor-
jaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, 
laskutetaan tehty työ. 

Takuu ei ole voimassa ellei laskua 
tuotteiden toimituksesta ole mak-
settu.

DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja 
rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme 
tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin 
vaatimuksiin. 

Takuu pois sulkee kaikki muut vaa-
timukset, jotka eivät sisälly ylläkerrot-
tuihin ehtoihin.

Huom:
DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty.

Katso takuuehdot edelliseltä sivulta.

Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen 
yhteyteen. DEVI takuu on myönnetty:

Nimi:

Puhelin:

Takuutodistus

Osoite:

Postinumero:

Termostaatin tyyppi:

Tuotekoodi: Kytkentäpäivämäärä:

Urakoitsijan leima/allekirjoitus:

Kaupunki:

Sähköurakoitsija:

DEVI Oy
Rataskuja 4
FI-03100 NUMMELA
Puhelin 0207 569 220
Faksi 0207 569 230
www.devi.fi, www.devilink.fi, www.
deviuutiset.net



DEVI Oy
Rataskuja 4
FI-03100 NUMMELA
FINLAND
Puhelin	 +358 (0)207 569 220
Faksi	 +358 (0)207 569 230

www.devi.fi, www.devilink.fi
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